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ログインURL https://sensor-monitoring.kids-way.ne.jp/app/login?backuri=%2Fapp

Webブラウザにて上記URLを開き、Anysensorログインページを表示させる
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①

②

③

④

⑤

⑥

No. 名称 説明

① 言語切替 言語を切り替えます

② ログインID ログインIDを入力します

③ パスワード パスワードを入力します

④ パスワード表示 パスワードを表示します

⑤ ログイン(ボタン) クリックするとログイン
します。

⑥ パスワードをお忘れ
ですか?

パスワードをお忘れの場
合にクリックしてくださ
い。
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本ボタンをクリックすると、
メニュー一覧が表示されます

ホーム画面：ログインすると本画面
が表示されます。
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メニュー一覧：
通信データを確認するには
「ダッシュボード」をクリックします
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「冠水」のグループを選択

冠水グループダッシュボードのTOP画面
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ローバッテリー数：
ローバッテリー状態になった
無線ユニットの総数
⇒数字部分をクリックすると対象
機器一覧を閲覧可能

CH○冠水：
冠水発生中の冠水センサー総数
⇒数字部分をクリックすると対象
機器一覧を閲覧可能

運用台数：
本冠水グループに属する
無線ユニットの総数

★最新状態：現況一覧。詳細は次ページにて

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。
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端末名：
キッズウェイ管理番号

現場名：
注文時に設定した現場名称

CH1～CH3冠水：
各無線ユニットの入力CHに接続された冠水センサーの最新状態。
センサーの状態は「CH○冠水」と「復旧」の文字で表示
(OCF-IG01H利用時は全ての状態変化が「CH1冠水」に表示される
仕様)

電池：
通常時は「通常」、
交換タイミングで
「低下」と表示
※「低下」状態の機器がある場合
はキッズウェイコールセンターへ
ご連絡ください

日時：
最新の通信日時

★詳細情報を確認したい端末の行をクリック
すると、当該端末単体の通信記録の詳細が
確認可能(詳細は次ページにて)
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※OCF-IG01Hの「TS」「KA」は「CH1冠水」行に表示
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CH○冠水：
本端末の通信の記録/履歴

「1L」「KA」等の意味の詳細は次
ページに記載の「表示説明」を参照
(OCF-IG01H利用時は、全ての状態変
化が「CH1冠水」に表示される)

端末詳細画面：指定した端末単体の動作を時系列で確認できる

電池状態：
通常時は「N」、交換推
奨時期になると「L」を
表示
※「L」表示の機器があ
る場合はキッズウェイ
コールセンターへご連絡
ください。

データ表示する期間を
設定可能

テスト：
テスト信号の有無：
「TS」or「NA」

端末コード：
通信機器のID

死活：
死活監視信号の有
無：「KA」or「NA」

定期：
本機能は使用しませ
ん。

CSV：
本データの
CSVダウンロードが可能

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、
画面がリロードされます。
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バッテリー

電源電圧 正常 N

ローバッテリー L

イベント

入力1が冠水 1L

入力1が非冠水 1H

入力2が冠水 2L

入力2が非冠水 2H

入力3が冠水 3L

入力3が非冠水 3H

定期送信信号 MI

死活監視信号 KA

テスト信号 TS

イベントなし NA
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設定情報

接点設定 C

切り替え基盤なし N

測定値

CLOSE 0

OPEN 1
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イベント

入力1が冠水 1L

入力1が非冠水 1H

入力2が冠水 2L

入力2が非冠水 2H

死活監視信号 KA

テスト信号 TS

バッテリー

電源電圧 正常 N

ローバッテリー L
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「電流クランプ」のグループを選択
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運用台数：
本グループに属する
無線ユニットの総数

アラート発生数：
運用台数のうち、現在アラートが発生
している機器の台数
⇒数字部分をクリックすると対象機器
一覧を閲覧可能

ローバッテリー数：
運用台数のうち、現在ロー
バッテリー状態となってい
る機器の台数
⇒数字部分をクリックする
と対象機器一覧を閲覧可能

★最新状態：現況一覧。詳細は次ページにて

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。
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端末名：
キッズウェイ管理番号

現場名：
注文時に設定した現場名称

CH○～CH○：
各無線ユニットの入力CHに接続された
センサーなり無電圧接点の最新状態。
初期設定では1L/2L/3Lを「異常」、
1H/2H/3Hを「通常」と表示
(OCF-IG01H利用時は全ての状態変化が
「CH1冠水」に表示される仕様)

電池：
通常時は「通常」、
交換タイミングで
「低下」と表示
※電池状態が「低下」と
なっている機器がある場
合はキッズウェイコール
センターへご連絡くださ
い。 日時：

最新の通信日時

★詳細情報を確認したい端末の行をクリック
すると、当該端末単体の通信記録の詳細が
確認可能(詳細は次ページにて)
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端末詳細画面：指定した端末単体の動作を時系列で確認できる

電池状態：
通常時は「N」、交換推
奨時期になると「L」を
表示
※「L」表示の場合は
キッズウェイコールセン
ターへご連絡ください。

端末コード：
通信機器のID

データ表示する期間を
設定可能

※OCF-IG01Hの「TS」「KA」は、
「CH1状態」行に表示

CSV：
本データの
CSVダウンロードが可能

CH○状態：
本端末の通信の記録/履歴

「1L」「KA」等の意味の詳細は次
ページに記載の「表示説明」を参照
(OCF-IG01H利用時は、全ての状態変
化が「CH1状態」に表示される)

テスト：
テスト信号の有無：
「TS」or「NA」

死活：
死活監視信号の有
無：「KA」or「NA」

定期：
本機能は使用しません

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。
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バッテリー

電源電圧 正常 N

ローバッテリー L

イベント

入力1が通電 1L

入力1が非通電 1H

入力2が通電 2L

入力2が非通電 2H

入力3が通電 3L

入力3が非通電 3H

定期送信信号 MI

死活監視信号 KA

テスト信号 TS

イベントなし NA
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設定情報

接点設定 C

切り替え基盤なし N

測定値

CLOSE 0

OPEN 1
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イベント

入力1が通電 1L

入力1が非通電 1H

入力2が通電 2L

入力2が非通電 2H

死活監視信号 KA

テスト信号 TS

バッテリー

電源電圧 正常 N

ローバッテリー L
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「傾斜」のグループを選択

「ダッシュボード」のTOP画面
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表示させるデータ期間を
選択可能です

それぞれのステータス状態
にある端末台数が表示され
ます。
この数字をクリックすると
右側の「最新状態」に表示
されるデバイスが変動しま
す。

「サマリー」に紐づく端末の「最新状態」が表示されます。
個別の端末の通信履歴を見るには端末名をクリックします。
⇒詳細は次ページにてご紹介

「傾斜値」と「振動回数」の推移が
グラフで表示されます

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。 リロード：

クリックすることで、画面がリ
ロードされます。
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端末詳細画面：前ページ右上の「最新状態」より
個別の端末の通信履歴画面に遷移した状態です

本データのリストをCSV出力
するためのボタンです。
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表示させるデー
タ期間を
選択可能です

キッズウェイ管理番号と注文
時に設定した現場名が表示さ
れます

データ一覧：次ページにて解説

「傾斜値」と「振動回数」の推移が
グラフで表示されます

自動リロード：
チェックを入れることで、
60秒に1回画面がリロー
ドされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。
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端末名：キッズウェイ管理番号

端末コード：機器ID

温度：通信時の製品内部温度

傾斜値：イニシャライズ時から
傾斜した角度
(分解能0.01°、測定精度
±0.5°)

日時：機器の通信日時

種別：通信信号種別
P：定時送信
E：イベント送信

(振動アラート)
I：イニシャライズ送信
T：テスト送信

電池状態：平常時は「通常」、交
換タイミングで「低下」を出力
※電池状態が「低下」となってい
る機器がある場合はキッズウェイ
コールセンターへご連絡ください。

DIPスイッチ：本機能は使用しませ
ん。

振動回数：振動アラート閾
値未満における機器の振動
回数。
定時送信時に値は0クリア
されます。

○軸最大振動幅：
3軸加速度センサーの最大
振動幅(単位：LSB)
イベント送信時のみ出力

回転値：イニシャライズ時から
回転した角度
(分解能0.01°、測定精度
±0.5°)
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データ送信種別

P 定時送信

E イベント送信

I イニシャライズ送信

T テスト送信

• 傾斜値、回転値
• 単位は0.01°
• イニシャライズ送信時に初期設置角度を送信
• 定期送信・テスト送信時に初期設置角度からの変化を送信

• 温度データ
• 単位は0.1°C

• 振動回数
• 単位は1回
• 256以上の場合は255を送信

• X,Y,Z軸最大振動値
• 単位は1LSB(16mg/LSB)
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バッテリー

N 正常

L ローバッテリー

DIPスイッチ

J イベント送信感度：低
送信間隔：6時間

- 回転値 +

-
傾
斜
値
+
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メニュー一覧：
現在お客様のテナント傘下で稼働している全端末を
確認するには、「稼働端末一覧」をクリックします
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データを時系列で確認したい端末をクリックします
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指定した端末の通信記録一覧が確認できます


